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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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Dieser Energieausweis entspricht den Vargaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warr hutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 1
19. Mai 2010 iiber die Gesamlenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vomn 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gi (EAVG). Der Emittl itraum fiir die Konversionsfak

fur Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Gbliche Allokationsregein unterstellt.
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BAUDEKENNDATEN

to-Grundfldche (BGF) 2.024,5 m? Heiztage 325d
1gs-Grundflache (BF) 1.619,6 m? Heizgradtage 4.804 K-d
lo-Volumen (V) 8.748,3 m? Klimaregion Region NF
dude-Hillfldche (A) 2.832,4 m? Norm-Auentemperatur -14,7 °C
paktheit(A/V) 0,32 1/m Soll-Innentemperatur 220 °C
akteristische Lange (.) 3,09 m mittlerer U-Wert 0,39 Wim2K
e —m*  LEK-Wert 23,02

BF —m? Bauweise schwer

/g —m

RME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
enz-Helzwarmebedarf HWBg,, 5 = 42,5 kWh/m?a
/Armebedarf HWBg, = 46,7 kWh/m?a
ninduzierter Kiihlbedarf KBy = 0,9 kWh/m?a
rergiebedarf EEBgy = 76,3 kWh/m2a
ntenergieeffizienz-Faktor Teeerk = 0,71

erbarer Anteil Nah-/Fernwérme (Punkt 5.2.3 b)

ME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

nz-Heizwirmebedarf (Gt o 121.892 kWh/a
armebedary Q5= 134.235 kWh/a
vasserwadrmebedarf Q= 5.446 kWhi/a
ergiebedarf Qyrarsc = 151.881 kWh/a
eaufwandszahl Warmwasser

eaufwandszahl Raumheizung

2aufwandszahl Heizen

sstrombedarf Qpgp = 4.256 kWhia
darf (B er 8.246 KWh/a
ergiebedarf Queg s = — kWha
aufwandszahl Kiihlen

tungsenergiebedarf Qpaep sk = — kWh/a
itungsenerergiebedarf Qpogs = 40.166 kWh/a
rgiebedarf Clraisis 196.304 kWh/a
nergiebedarf Qppg i = 315434 kWh/a
nergiebedarf nicht emeuerbar Qeegnem sk = 88.210 kWh/a
nergiebedarf emeuerbar Qpegen sk = 227.223 kWh/a
nte Kohlendioxidemissionen Qcazeqsic = 19.129 kg/a
energieeffizienz-Faktor

Itaik-Export Qpye s = — kWhi/a
ELLT

1hl
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Art der Liiftung
Solarthermie
Photovoltaik
Stromspeicher

WW-WB-System (primér)

EA-ART: K

WW-WB-System (sekundr, opt.)

RH-WB-System (primar)

RH-WB-System (sekundr, opt,)

Kaltebereitstellungs-System

HWBg g =
HWBq, =
WWWB =
HEBg =
Cawz ww =
Cawz,rH =
Cawz, 1 =
BSB =
KBy, =
KEBgy =
Cawz k=
BefEBg, =
BelEB =
EEBg =
PEBq =
BEB. = o=
PEB

em., 5K =
COyqsx =
foeesk =

PVEEmn‘sx =

60,2 kWh/m?a
66,3 kWh/m2a
2,7 kWh/m?a
75,0 kWhim?a
2,35
1,14
1,19
2,1 kWh/im?a
4,1 kWh/m?a
— kWh/m?a
— kWh/m2a
19,8 kWh/m?a

97,0 kWh/im?a
155,8 kWh/m2a
43,6 kWh/m?a
112,2 kWhim?a

9.4 kg/m?a

0,70

— kWh/m?a

Fensterliiftung
—_ mz
— kWp
— kWh
Kombiniert mit RH
FW e,



